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Proj. apšvietimo valdymo

Apskaitos spintos įrengimą
žiūr. AB LESTO proj. dalyje

spinta AVS

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Projektuojamas 0,4kV apšvietimo elektros kabelis
Projektuojamas kabelis įtraukiamas į apsauginį vamzdį
Projektuojama apšvietimo valdymo spinta AVS
Įžeminimo kontūras
Projektuojama apšvietimo atrama su šviestuvu"A1"

Situacijos schema

2

1

Lapas Nr.1

X=6064893.80
Y=576719.89

X=6064803.76
Y=577068.71

X=6064777.76
Y=577087.71

X=6064729.73
Y=577021.21

X=6064756.81
Y=577004.34

Žymuo:

25326

Stadija:

Brėžinys:
Atestato Nr.

Lapas Lapų

21SPP

17572
Laida

0

Projekto pavadinimas:

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, GATVIŲ APŠVIETIMAS
Adresas: Sodininkų bendrija "Avietynas", Vilniaus m. sav.

VšĮ “MANO MIESTAS“
Polocko g. 9-7, LT-01204 Vilnius;
Tel./faks.: 8 699 61115; Įmonės kodas: 300611891

SPPX=6064909.37
Y=576691.50

X=6064831.56
Y=576835.32

X=6064846.32
Y=576807.60

X=6064861.77
Y=576779.62

X=6064878.95
Y=576748.15
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T. 5-45

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 5-43

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 6

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 3-25

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 3-26

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 3-27

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 3-28

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 3-29

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 1-15

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 1-16

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 1-17

Susikirtimas su dujotiekiu
T. 7

T. 5Susikirtimas su dujotiekiu
T. 4-30

PASTABOS

1. Projektuojamas apšvietimo elektros kabelis tarp atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį Ø50mm;
2. Projektuojamos apšvietimo atramos įžeminamos. Atramos įžeminimo varža Rįž 30 Ω, o atstojamoji varža Rįž10 Ω.
3. Apšvietimo valdymo spintą (AVS) įžeminti kartu su KAS. Įžeminimo kontūras priimtas KPS-10-41-TP-E(II)  projekto dalyje

apskaitos įrengimas.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti;
5. Statybos darbus vykdyti remiantis STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" ;
6. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas.
7. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮĮT, 2012 ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų.
8. Klojant apšvietimo elektros kabelius prie dujų slėgio reguliavimo įtaisų (spintų) sustiprinti gruntą. 

9. Atstumas nuo apšvietimo atramos iki dujotiekio turi būti ne mažesnis kaip 1 m.


